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SERVICE REPORT

Customer Name :  Location :  
Contact Name :     Dept. :   ผจก.โรงงาน 

Product :    Blower  เตาอบยาง Model : - 

Spec : Motor  18.5  KW    380 V    50Hz.
  Motor  18.5  KW    380 V    50Hz. 
  Motor   15   KW    380 V    50Hz 
  Motor   15   KW    380 V    50Hz    

Inspection  : วดัคา่ลม CFM Blower เตาอบยาง 

Service Result : ใชง้านไดป้กติ             คา่วดัลมตามตาราง Test Report 

Technician : สญัญา  บินหรมี 

Service time : 25 มิถนุายน 2563 

With best regards, 
Sanya  Binhreem 

GOT Limited, THAILAND 
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รายงาน Test Report คา่ลม 

Customer :  Attention  :  

Test Data  (Disch.) 

เครือ่งจักร/จุดการท างาน Dia. (Disch.) Velocity 
m/s 

Air Volume  Pressure(∆P+)  Pressure(∆P-) หมายเหตุ 

mm cmh  (mm/H2O) (mm/H2O) 

1. EF 1A-D 710 13.3 19348 154 -143 

2.พัดลมดดูความชืน้ 500 14.6 107 71 -58 

3.CF 1 A-C  (พัดลมดดูความรอ้น) 600*600 13.6 17032 48 -35 

4. CF 1 B-C  (พัดลมดดูความรอ้น) 600*600 14.1 18332 82 -35 
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 PREVENTIVE MAINTENANCE BLOWER 

No. Inspection Point Inspection Item Inspection Result 
1 ใบพดั มีสิ่งแปลกปลอมเขา้ไปหรอืไม ่

ใบพดัเกิดสนิม กดักรอ่นหรอืไม ่
ท าความสะอาดใบพดัประจ าทกุปี 

2 ลกูปืน ตรวจเช็คอดัจารทีกุ 1,000 ชม. 
ตรวจเช็คลกูปืนเสียงดงั หรอื รอ้นเกินไปหรอืไม ่

3 พูเ่ลย่ ์ ตรวจเช็คสภาพพูเ่ลย่ ์ปกติ ไมส่กึ ไมมี่รอยแตกรา้ว 
เปลี่ยนพูเ่ลยใ์หม ่ตอ้งเรยีบ ไมมี่รอยแหวง่ ปุ่ ม ตามด 

4 สายพาน ปรบัตัง้ความตงึสายพาน ทกุ2,000/ชม. 3เดือน/ครัง้ 
สายพานทกุเสน้ตอ้งมีความตงึเทา่กนั 
สายพานมีอาย3ุปี หากหมดอาย ุสกึ แตก ควรเปลี่ยน 

5 แกนเพลา แกนเพลามีรอยสกึหรอหรอืไม่ 
ตรวจเช็คการยดึตอ่เพลา มูเ่ลย่ย์งัล๊อคกนัแน่นหรอืไม่ 
แกนเพลาที่สกึหรอ ไมแ่น่นควรเปลี่ยน 

6 โครงสรา้ง ตรวจเช็คสนิม การกดักรอ่น สกึหรอ 
ควรท าสใีหม ่เพื่อป้องกนัสนิม ตามเวลาที่เหมาะสม 

7 มอเตอร ์ ตรวจเช็คกระแสสงูผิดปกติหรอืไม ่
ตรวจเช็คเสียงดงั อณุหภมิูผิดปกติ รบีซอ่มแซม 

8 น๊อต สกรู ตรวจเช็คการยดึน๊อตสกรู ของโครงสรา้งและอปุกรณ ์
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 MEASUREMENT AIR FLOW PICTURE 

Sanya 

25-6-63 


