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REPORT : INSPECTION CHILLER  
Date :   20-24 กรกฎาคม 2563 

Subject :  รายงาน การเปล่ียนอะไหล่ชิลเลอร์และติดตั้งชิลเลอร์ตวัใหม่ 

Attn :  K วทิย ์ บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์  

 

 เม่ือวนัท่ี 20-24 กรกฎาคม 2563 บริษทั เกรทโอเรียนเตล็เทรดด้ิง จ  ากดั   ไดเ้ขา้ไปซ่อมแผงคอยร้อนท่ีร่ัว
และเปล่ียนชิลเลอร์ตวัใหม่ใหก้บัลูกคา้ นอร์ทอีสรับเบอร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

Industrial chiller SPECIFICATION    Page 3 

รูปหน้างาน       Page 4 

รูปเช่ือมร่ัวแผงคอย                     Page 5 

รูปติดตั้งชิลเลอร์ตัวใหม่                                Page 6 

SERVICE REPORT      Page 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 3 
 

 

 

REPORT : INSPECTION CHILLER  
 

CHILLER SPECIFICATION 

 

1. ”HR” Industrial chiller       จ านวน 1 ตัว 

  Model: HC-10ACI     Power: 11.4 kW,  4P    

  Source: 380/50 Hz             Weight : 372 Kg 

  Series:  2018FX0438 
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REPORT : INSPECTION CHILLER 
 

รูปหน้างาน 
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REPORT : INSPECTION CHILLER 
 

รูปงานเช่ือมร่ัวแผงคอยร้อน 
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REPORT : INSPECTION CHILLER 
 

รูปติดตั้งชิลเลอร์ตัวใหม่ ต่อท่อน า้เข้าและน า้ออกพร้อมเทสใช้งาน 
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REPORT : INSPECTION CHILLER  
SERVICE REPORT 
Date     :     20 -24 กรกฎาคม 2563 

Customer Name :     North east rubber co;ltd      Location     :     Buriram  

Contact Name :     K.วิทย ์        Dept       :     Contractor. 

Product  :     “HR” Industrial chiller       Type       :        chiller 

Model  :     HC – 10ACI     

Spec   :     Power: 10.4 kW, 380/50 Hz,  

Problem   :     ไม่สามารถรันใชง้านไดพ้ดัลมระบายไหม ้Alarm Comp I high  

Service Report  :     ตรวจเช็ค แผงคอยร้อนท่ีร่ัว 

  :     ตรวจเช็คถงัน ้าคลูล่ิงวา่สกปรกมีตะกนัไหม 

  :     ตรวจเช็คระบบคอนโทรลท่ีแมก็เนติกช ารุด 

  :     เช่ือมร่ัวแผงคอยร้อนพร้อมเติมน ้ายา 

  :     หลงัจากเปล่ียนอะไหล่ยงัไม่สามารถวดัผลการเทสไดเ้น่ืองจาก comp กดอุณหภูมิไม่ได ้

Causes  :     สรุปผลการตรวจเช็คพบวา่ แผงคอยร้อนร่ัวมีน ้ายาไหลออกมากจากแผงคอยและไม่สามารถท าอุณหภูมิได ้                                      

      ไดแ้กไ้ขโดยการเช่ือมร่ัวแผงคอยพร้อมเติมน ้ายาและเทสทดสอบใชง้านจริงแต่ไม่สามารถท าอุณหภูมิได ้

Service Result :     ติดตั้ง ชิลเลอร์ตวัใหม่แทนตวัเดิมท่ีมีปัญหาและต่ออุปกรณ์ท่อน ้าและสายไฟเขา้ระบบเทสใชง้าน 

        กระแส Comp เทสรัน  16.5 – 17.5 A  ( Motor Full Load 19.5 A ) 

Technician :     ชิษณุชา  โพธาราม 

Service time :   23/7/63 

Remark  :     เปล่ียนชิลเลอร์ตวัใหม่แทนและน าตวัเก่าไปตรวจเช็ค 

With best regards, 

Thakrit Kingkaewpatcharakul 

Service Manager 
Service Division 

GOT Limited, THAILAND 


