
 

  

 

 

 
REPORT  : Commissioning Burner Line L6 
Commissioning Burner Ecoflam Line L6   by GREAT ORIENTAL TRADING CO., LTD 
Tuesday   March 16, 2021  
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  SERVICE REPORT 

Customer Name :  บริษัท เอส จี เอ็ม พี จ ำกดั Location :   รตัภมูิ 

Contact Name :     คณุ มำนพ Dept. :         Engineer    

Product :                Ecoflam Model :        MAX GAS 250 PR TL S 
                   MAX GAS 350 PR TL HTS 

 

 
 
Service Report :             Commissioning   Line 6 
       Ecoflam Burner Max Gas 250 x 3 units        
      Ecoflam Burner Max Gas 350 x 4 units              

 

Service Result :     ตรวจเช็คควำมถกูตอ้ง  กำรเขำ้สำย Burner  
       ทดสอบกำรท ำงำน Burner  
       ปรบัตัง้พิกดั ไฟ Low ไฟ High และทดสอบกำรเลีย้งอณุหภมูิ 
       Test Run กำรท ำงำนพรอ้มกนัทัง้ 7 ตวั 
       Test Run เขำ้ระบบเดินไลนถ์งุมือลกูคำ้ 
       ผลทดสอบใชง้ำนปกติ  และสง่มอบงำน 
       

Technician :       สญัญำ บินหรีม , สเุมธ ทบัทิมทอง 

 

Service time :        9 -16 มีนำคม 2564 

 

Remark :        สง่มอบงำน   : 16 มีนำคม 2564  
 

 
 
 
 

With best regards, 
Thakrit Kingkaewpatcharakul 

Service Manager 



 

Service Division 
GOT Limited, THAILAND 
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Brand Ecoflam    No.3146155 
Model MAX GAS 250 PR TL S 
Kw Min 55  Max 240 
230 V 50 Hz 600 W 
 
Barcode   No. 2000030688 
                 No. 2000030689 
                 No. 2000030690 
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Brand Ecoflam     No.3146155 
Model MAX GAS 350 PR TL HTS  
Kw Min 100   Max 350 
230 V 50 Hz 600 W 

Bar code   No. 2000033466 
                  No. 2000033467 
                  No. 2000033468 
                  No. 2000033469 
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 ภาพการติดตั้ง 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPORT : Commissioning Burner Line L6 Page 6 

 
ภาพการติดตั้ง           
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                        สีน ำ้เงิน       ปิดสดุ 

                       สีสม้            Lower Frame                           

                สีแดง            High Frame 

                      สีด ำ             ไม่ใช ้

 

                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                         

1     เปิดสดุ High Frame 

                      2     ปิดสดุ 

                      3     ตัง้จดุ Low Flame                                                      

                      4     ไมใ่ช ้                                                                                                                              
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ภาพการติดตั้ง           
 

                    Solenoid Gas  Burner  250 

             NL   เป็นกำรปรบั   Gas  Low Frame 

             VL   เป็นกำรปรบั Gas   High Frame 

      Remark      หมนุตำมเขม็นำฬิกำ   เป็นกำรลด Gas 

                       หมนุทวนเขม็นำฬิกำ เป็นกำรเพ่ิม Gas 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

                    Solenoid Gas Burner 350  เป็นแบบปรบัสองชัน้ 

                  -   ปรบัแบบอะเอยีด         

                  -  ปรบัแบบหยำบ 

    Remark    หมนุตำมเข็มนำฬิกำ เป็นกำรลด Gas 

                     `หมนุทวนเขม็นำฬิกำ เป็นกำรเพ่ิม Gas 
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                   กำรติดตัง้ Regulator Gas ใชก้บั Burner GAS 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   กำรติดตัง้ Regulator Gas ใชก้บั Burner GAS250 
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                    SIEMENS RWF50.20A9CB 

AC 110….240 V +10/-15% 

48….63 Hz,  16 VA 

Relays 1…3   250 V, 1 A, 

-20 T 50 IP66/IP20 
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วงจรกำรเขำ้สำย Burner  
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   วงจรกำรเขำ้สำย Burner GAS350 
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กำรเซ็ตค่ำ  SIEMENS RWF50.20A9CB 
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กำรเซ็ตค่ำ SIEMENS RWF50.20A9CB 
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กำรเซ็ตค่ำ SIEMENS RWF50.20A9CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


